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Oggetto: gruppo refrigeratore a pompa di calore pad “F” Cittadella della Salute Cagliari, reparto
C.S.M. e Psichiatria Infantile.

RELAZIONE TECNICA
Selargius, 08/01/2015

Per quanto gia comunicato da questo Ufficio in data 12/12/2014, si relaziona sullo stato di
fatto del gruppo e dellimpianto onde un intervento sollecito ed urgente.
Come gia verificato e dopo una approfondita analisi il gruppo n.1 (Carrier) attualmente installato,
risulta non riparabile e da sostituire per i seguenti motivi:
» il circuito uno non & riparabile per allagamento dello scambiatore e forse anche del
compressore (gia verificato in precedenza e fermo da quaiche mese};
e il circuito due, idem, troppo frequentemente scarico nonostante le varie ricariche di gas
effettuate nell'arco degli ultimi dodici mes;,
« il gruppo ¢ in funzionamento continuo dal 2003, i vari componenti della macchina sono pill che
usurati, la sostituzione di tutte le pari & antieconomica;
Ad ovviare al gruppo non funzionante, in alternativa, questo Ufficio aveva individuato un gruppo
simile presente presso la Cittadella Sanitaria di via Romagna (di proprieta dell'Azienda).

All'uopo & stata fatta una analisi in officina del gruppo alternativo, che nonostante le bucne
intenzioni ha dato esito negativo. Il gruppo alternativo in effetti risulta riparabile ma a costi
eccessivi, e quindi non conveniente.

Si sottolinea che tutti i controlli e le valutazioni succitate sono state fatte da questo ufficio
con Fassistenza del centro autorizzato della casa costruttrice delle macchine.

Considerato che anche il secondo gruppo del padiglione "F” & in funzione dal 2003 e che
retativamente spesso va in blocco, si ritiene di procedere ed intervenire con sollecita urgenza ad
evitare disservizi e disagi alle utenze ed al personale.

Valutando positivamente che, di fatto, presso gli altri padiglioni della Cittadella Sanitaria
sono gia presenti altri tredici gruppi di refrigerazione a pompa di calore (tutti della stessa marca),
questo ufficio ha richiesto al centro di assistenza autorizzato un preventivo di spesa per la
sostituzione del gruppo in questione.

La scelta di richiedere il preventivo al centro di assistenza & motivata, dal fatto che il gruppo
nuovo richiesto & perfettamente eguale al gruppo inutilizzabile di proprietd dell'Azienda, che
pertanto consente l'utilizzo di tutti i ricambi disponibili (es. ventole, teleruttori, sonde, ecc.).

A supporto e ragione della proposta di sostituzione del gruppe da parte del centro di
assistenza autorizzato, inoltre, & doveroso evincere il costo dell'intervento.

Hl centro di assistenza autorizzato propone per l'intero intervento un costo inferiore al 50%
dei costi di mercato. Questo ufficio, al’uopo, ha verificato e confrontato il prezzo proposto con i
prezziari DEI 2010 (Genio Civile), con alcuni prezziari regionali (Lombardia, Bolzano) e con i prezzi
di alcune forniture Aziendali.

Ritenuto il prezzo proposto congruo e conveniente, si ritiene indispensabile procedere in
guanto lFinterventio risulta urgenie ed indifferibile.
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